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- prekidač obični p/ž

- svjetiljka zidna sa prekidačem

- protupanična svjetiljka-opći simbol 

- svjetiljka stropna-opći simbol

- ventilator u WC-u

- svjetiljka  code 236.126, "Dalmino"

- prekidač naizmjenični p/ž

- telefonska priključnica 

RO-1 - razvodni ormar 

- LED panel 45W, 600x600 mm

- utičnica jednofazna "šuko" 

- stropna visilica

- senzor pokreta (0,5-12) min.
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